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ABSTRAK 
 
Akibat dari krisis energi yang terjadi di dunia, terutama akibat keterbatasan 
bahan bakar minyak yang mengakibatkan mengurangi ketersediaan listrik, maka 
diadakanlah penelitian-penelitian untuk membuat Pusat Tenaga Listrik 
Mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan bermacam tipe turbin air. Salah 
satu dari tipe turbin yang sangat berpotensi untuk pembangkit listrik mikrohidro 
pada sungai-sungai di Indonesia adalah Turbin Screw (Archimedean Turbine). 
Hasil penelitian dengan menggunakan rancangan rangkaian listrik model Turbin 
Screw dan daya listrik yang dihasilkan pada pengujian berbeban, secara umum 
denan menggunakan model turbin ulir dengan jarak pitch 1,2Ro memberikan 
daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan model turbin ulir dengan jarak 
pitch 2Ro dengan  daya  generator  sebesar 4,68 watt  dan  efisiensi  sebesar 
19,56194 %. Pitch  1,2R₀ menunjukkan  daya tertinggi  sebesar 6,58 watt pada  
sudut kemiringan poros 30⁰ dan efisiensi  tertinggi pada  pitch  1,2R₀ dengan  
sudut kemiringan poros 30⁰ yaitu sebesar 84% tanpa pengujian beban. Efisiensi  
generator  adalah  hasil pembagian  dari  daya  generator  dan  daya  turbin  
yang  didapat  dari  hasil pengukuran.  Pada pengujian model turbin ulir, sema-
kin  besar  pembebanan   lampu yang   diberikan, maka  putaran generator  juga  
akan  semakin  berkurang 
 
Kata Kunci: Turbine Screw, Daya Listrik, Rangkaian Listrik, Perancangan. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Pembangunan PLTA berkapasitas kecil 
akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia ter-
masuk negara-negara maju. Pembagian 
PLTA dengan kapasitas kecil pada umumnya 
adalah sebagai berikut: 
a) PLTA Mikro < 100 kW 
b) PLTA Mini 100-999 kW 
c) PLTA Kecil 1000-10.000 kW 
Salah satu sebab bagi negara-negara 
maju memperhatikan pembangunan PLTA 
berkapasitas kecil ini adalah harga minyak 
OPEC yang terus meningkat pada waktu 
yang lalu, disamping bertambahnya kebu-
tuhan listrik. Sampai sekarang ini, pembang-
kitan listrik dengan tenaga air merupakan 
pembangkitan yang paling ekonomis, sehing-
ga potensi tenaga air perlu dimanfaatkan. Di 
negara-negara maju pun potensi tenaga air 
Mikro/Mini belum dimanfaatkan, sedangkan 
untuk daerah-daerah terpencil pembangkitan 
listrik dengan PLTA Mikro/Mini masih lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan meng-
hubungkan daerah ini dengan hantaran 
tegangan tinggi dari sentral-sentral listrik 
yang besar. Di Indonesia sendiri salah satu 
program pemerintah adalah listrik masuk 
desa. Untuk desa terpencil di daerah pegu-
nungan, pembangunan PLTA Mikro merupa-
kan salah satu jawaban atas program 
pemerintah tersebut karena menghubungkan 
desa ini dengan hantaran tegangan tinggi 
tidaklah ekonomis. 
Screw Turbin (Archimedean Screw) 
dalam hal ini salah satu alternatif pusat listrik 
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tenaga mikrohidro yang sangat berpotensi 
untuk sungai-sungai di Indonesia. Jika ditin-
jau dari segi investasi, pembangunan pusat 
listrik tenaga mikrohidro hanya memerlukan 
biaya yang kecil. Hal inilah yang mendukung 
kami untuk merancang pembangkit listrik 
mikrohidro sebagai salah satu cara agar 
krisis energi listrik dapat dihindari dan akti-
vitas kehidupan dapat berjalan seperti biasa. 
Di lapangan pada umumnya tenaga air yang 
dapat diketahui hanya harga head dan debit-
nya saja, dimana di setiap tempat memiliki 
harga head dan debit yang berbeda-beda. 
Tujuan perancangan, pembuatan, dan peng-
ujian screw turbin ini adalah agar daya listrik 
keluaran yang dihasilkan dapat semaksimal 
mungkin sehingga mampu memenuhi kebu-
tuhan listrik di daerah tersebut. Dengan 
kemajuan teknik, tinggi H = 1-1,5 m dapat 
digunakan dan kapasitas screw turbin dapat 
dibuat 4-5 kW. 
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini 
adalah saluran irigasi di Kp. Kadu Kampeng 
RT. 007 RW. 003 Ds. Cimanuk Kec. Cima-
nuk  Kabupaten Pandeglang, Banten kode 
pos: 42271. Screw turbin ini direncanakan 
akan dapat menghasilkan daya sebesar 80 
Watt dimana screw turbin yang digunakan 
berjenis jarak pitch Λ = 2Ro  dan 1,2 Ro 
dengan menggunakan sebuah generator lis-
trik sebagai pembangkit daya serta meng-
gunakan sistem rangkaian listrik. 
Selain perancangan, pembuatan dan 
pengujian screw turbin itu sendiri hal lain 
yang tidak kalah pentingnya adalah selalu 
menghitung daya yang dihasilkan screw 
turbin tersebut. Dalam penelitian ini, saya 
selaku peneliti akan membahas daya listrik 
optimum model screw turbin dengan jarak 
pitch Λ = 2 Ro dan 1,2 Ro. Dimana daya ini 
dihasilkan generator listrik yang diputar oleh 
poros. Screw turbin memiliki kemiringan 
sudut yang bervariasi dimulai dari 25o 
sampai 35o. Sehingga akan dipaparkan pro-
ses pembangkitan daya ini dimulai dari 
kemiringan 25o hingga diperoleh hasil mak-
simum yang diinginkan.  
 
2.  TINJAUAN PUSTAKA  
a.  Screw Turbine  
Screw turbine merupakan salah satu tur-
bin yang sangat spesial karena dapat 
beroperasi pada daerah yang memiliki head 
yang sangat rendah. Pada penggunaannya 
Screw turbin ini posisi sudunya tergantung 
dari kondisi head yang ada di lapangan. 
Screw turbine bekerja pada head rendah 
dengan ketinggian air jatuh antara 1 – 15 m. 
Sudut untuk penentuan head turbin berada 
antara 300 – 600. Screw  turbine terdiri dari 
dua tipe yaitu: Type Steel Trough dan Type 
Closed Compact Installation. Kedua tipe 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 di 
bawah ini. 
 
b.  Cara Kerja Screw Turbine 
Proses perubahan energi pada screw 
turbine hingga menjadi energi listrik yaitu 
dimana energi yang berasal dari energi 
potensial yang terdapat pada air dan per-
ubahan tekanan yang terjadi pada sudu 
mengakibatkan sudu berputar dan memutar 
poros, sehingga terjadi perubahan energi 
kinetik juga energi tekanan menjadi energi 
mekanik. Selanjutnya daya dari poros di-
transmisikan ke generator yang nantinya 
diubah menjadi energi listrik. Energi listrik 
yang dihasilkan oleh generator nantinya 
didistribusikan ke konsumen melalui inver-
ter. 
Blok diagram konversi energi ditunjuk-
kan pada Gambar 1 di bawah ini. 
 
Pgross Turbine Transmision Intake Generator Inventer Pout
Gambar 1 Blok diagram konversi energi. 
 
Adapun prinsip kerja dari screw turbin 
ini dimana tekanan dari air melalaui bilah-
bilah sudu turbin mengalami penurunan 
kecepatan air akibat adanya hambatan dari 
bilah-bilah sudu turbin, maka tekanan ini 
akan memutar turbin dan menggerakkan ge-
nerator listrik dimana sebelumnya daya 
putaran poros ditransmisikan melalui gear-
box. 
Prinsip kerja dari screw turbine secara 
umum dapat dilihat pada gambar 2 dibawah 
ini. 
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Gambar 2 Prinsip kerja screw turbin. 
 
c.  Klasifikasi Kecepatan Air 
Karakteristik kecepatan air di sungai 
tidak jauh berbeda dengan karakteristik kece-
patan air di suatu saluran. Karena aliran di 
sungai pada umumnya adalah turbulen seper-
ti halnya aliran di saluran, maka debit aliran 
melalui saluran terbuka dapat dihitung 
dengan rumus berikut: 
 
Q = A V  (m3∕s) ............................ (1) 
 
Untuk garis-garis distribusi kecepatan 
(isovel) pada suatu alur sungai ditunjukkan 
pada Gambar 3 dibawah ini. 
 
Gambar 3 Distribusi  kecepatan  (isovel)  suatu  pe-
nampang  sungai   alamiah. 
Sumber:(Maryono, 2005). 
 
Tabel 1 Perbandingan Vm ∕ Vo, untuk menentukan 
besarnya kecepatan rata-rata. 
 
 
Kecepatan aliran melalui saluran ter-
buka dapat dihitung dengan beberapa rumus 
berikut: 
𝑄 =  𝑉1 ∙ 𝐴1 = 𝑉2 ∙ 𝐴2;   𝑉𝑟 =
𝑄
𝐴
   ............. (2) 
𝑉 = 𝐶√𝑅𝐼 ................................................ (3)                                                                                             
𝐶 =  𝑘𝑠𝑡 ∙ 𝑅
1
6⁄  .......................................... (4) 
𝑉 = 𝑘𝑠𝑡 ∙ 𝑅
2
3⁄ ⋅ 𝐼
1
2⁄  ................................. (5) 
𝑉 =  
1
𝑛
∙ 𝑅
2
3⁄ ⋅ 𝐼
1
2⁄  ................................... (6) 
Dimana: 
kst = 
1
𝑛
   ..................................................... (7) 
Koefisien Chezy dapat dinyatakan 
dengan koefisien Manning dengan 
persamaan: 
 
𝐶 =  
1
𝑛
𝑅
1
6 .................................................. (8) 
 
Dimana n adalah nilai koefisien Man-
ning yang merupakan fungsi dari bahan 
dinding saluran. Pada umumnya tipe aliran 
melalui saluran terbuka adalah turbulen, 
karena kecepatan aliran dan kekasaran din-
ding relatif lebih besar. Aliran melalui 
saluran terbuka akan turbulen apabila 
bilangan Reynolds Re ≥ 4000, dan laminer 
apabila Re ≤ 2000.Untuk saluran melalui 
pipa pada gambar debit aliran dapat 
ditentukan dengan rumus: 
𝑄 = 𝐴𝑉 = 𝐴 
1
2
𝑅
2
3𝐼
1
2 ................................. (9)    
d.  Daya Generator 
Generator yang akan digunakan pada 
penelitian ini adalah Alternator dengan kece-
patan putar (rpm) yang disesuaikan dengan 
kecepatan putar turbin (rpm) yang akan diuji. 
Adapun daya generator dapat dihitung 
dengan persamaan:  
𝑃𝑔 = 𝑉𝐿. 𝐼𝐿 cos Φ (watt)  ....................... (10) 
Dimana:  
Pg = daya generator (W) 
VL  = tegangan (V) 
IL  = arus (A) 
cos Φ  = faktor daya 
 
e.  Kecepatan Putaran Turbin 
Semenjak generator dan turbin diga-
bungkan, rata-rata kecepatan putar turbin 
sama dengan kecepatan putar generator, di-
nyatakan sebagai: 
𝑁𝑡 =
60𝑓
𝑝
 ................................................. (11) 
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Dimana:  
Nt  = kecepatan putaran (rpm) 
f  = frekwensi (Hz) 
p  = jumlah pasang kutub generator 
 
Jadi kecepatan putaran turbin ditentukan 
oleh kecepatan putaran generator. Kecepatan 
spesifik dari turbin dinyatakan sebagai be-
rikut: 
𝑁𝑆 =  
𝑁𝑡√𝑃
ℎ
5
4⁄
 ...............................................(12)  
Dengan: NS = kecepatan spesifik (rpm) 
 
f.  Energi dan Availabilitas 
Energi adalah sesuatu yang bersifat 
abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat 
dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan 
untuk melakukan kerja (energy is the 
capability for doing work). 
Availabilitas adalah kemampuan sistem 
untuk menghasilkan kerja yang berguna 
(availability is an ability of a system to 
produce a useful effect). Jadi keberadaan 
availabilitas lebih realistis, mudah dibuat dan 
dapat dirasakan kegunaannya. Menurut hu-
kum Termodinamika Pertama, energi bersifat 
kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan ti-
dak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikon-
versi dari satu bentuk energi ke bentuk 
energi yang lain. Sedang availabilitas adalah 
kemampuan suatu sistem untuk meng-
hasilkan suatu pengaruh yang berguna bagi 
kebutuhan manusia secara positif. 
 
g.  Metode Penelitian 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai 
prosedur penelitian dimulai dari perancang-
an, pembuatan alat, serta pengujian alat, 
sehingga didapatkan analisa hasil yang akan 
digunakan sebagai kesimpulan dari daya 
listrik optimum model Screw Turbine 2 
blade. Pada gambar 3.1 menunjukkan blok 
diagram dari penelitian yang akan dilakukan 
pada sistem rancang bangun turbin ulir. 
 
h.  Alat dan Bahan Penelitian 
Alat-alat dan bahan-bahan yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah meliputi:  
1. Pipa galvanis  
2. Plat baja 
3. Poros 
4. Bantalan (Bearing) 
5. Puli (Pulley) 
6. Sabuk (V-Belt) 
7. Mesin pemotong baja (gergaji besi) 
8. Mesin las 
9. Mesin bubut 
10. Alat bantu perbengkelan, seperti: palu, 
tang kunci pas, kunci inggris, obeng dan 
lain sebagainya. 
11. Flowmeter untuk mengukur kecepatan 
air 
12. Tachometer untuk mengukur kecepatan 
putaran turbin 
13. Multimeter untuk mengukur arus dan 
tegangan yang dihasilkan 
14. Lampu listrik ukuran daya 3,5 watt un-
tuk pembebanan  
15. Kabel listrik 
 
i.  Prosedur Penelitian 
Pada penelitian ini terdiri dari beberapa 
tahapan, sebagai langkah awal dilakukan 
studi literatur maupun survey lapangan, se-
lanjutnya dilakukan perancangan desain 
seluruh turbin (panjang, diameter dalam, 
head, debit dan luas saluran) dengan meng-
gunakan vernier calliper (jangka sorong), 
kemudian dihitung dimensi turbin. Setelah 
desain sesuai selanjutnya desain tersebut 
digambar menggunakan software Autocad 
dan pembuatan bentuk turbin. Setelah turbin 
dibuat dan dipasang tahapan selanjutnya ada-
lah menguji setiap model turbin kembali 
sampai diperoleh hasil yang sesuai. 
Langkah selanjutnya adalah pembuatan 
pembangkit daya listrik dengan mengguna-
kan GENERATOR, pembuatan pembangkit-
an daya listrik dilakukan untuk melihat hasil 
uji daya optimum setelah masuk ke rangkai-
an listrik. Pengujian rangkaian menggunakan 
beberapa alat ukur diantaranya Flowmeter, 
Tachometer dan Multimeter yang digunakan 
untuk mengukur arus dan tegangan ke kon-
sumen yang hasilnya dapat dilihat secara 
digital berupa angka. Jika hasil pengukuran 
yang terbaca oleh display sudah identik de-
ngan multimeter digital, maka rangkaian 
listrik dan turbin sudah sesuai. 
Berikutnya adalah pendesainan rang-
kaian listrik pada papan panel rangkaian 
dengan 3 buah lampu, rangkaian yang dibuat 
digunakan untuk menampilkan  hasil pem-
bangkitan arus listrik yang dihasilkan dari 
generator tersebut maupun pembangkitan 
arus lainnya serta menampilkan nyala lampu 
yang akan digunakan untuk memonitoring 
pembebanan dan kerja dari generator dan 
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turbin. Rangkaian listrik yang dibuat tentu 
saja harus dapat mengalirkan arus searah 
kurang lebih mendekati dari hasil yang 
sebenarnya. Arus listrik ini juga akan disertai 
tegangan yang akan menampilkan pema-
kaian beban oleh lampu. Setelah rangkaian 
listrik selesai dibuat kemudian dilakukan 
instalasi dan penyambungan dengan dinamo 
generator menggunakan kabel agar tidak 
terjadi kesalahan saat lampu dihidupkan, 
sebagai pengatur tegangan digunakan penye-
arah arus dan lampu sebagai beban. 
Setelah rangkaian listrik dapat berjalan 
dengan baik maka dilanjutkan dengan pera-
kitan seluruh komponen ke dalam chassis 
turbin yang digabungkan dengan  gearbox 
dan sistem pemindah tenaga. Langkah selan-
jutnya adalah pemasangan puli (Pulley) pada 
V-Belt yang dilakukan untuk uji coba men-
sinkronisasikan putaran yang dalam keadaan 
asli menggunakan generator, beban lampu, 
puli (Pulley) dan V-belt. 
 
3.  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 
PEMBAHASAN 
Pada bab empat ini akan dibahas hasil 
dan analisa dari pengujian arus, tegangan dan 
frekuensi dari sistem screw turbin ini. 
Pengukuran ketiga jenis daya menggunakan 
sistem pengambilan data melalui alat ukur. 
 
Tabel 2  Data Daya, Kecepatan putaran turbin dan 
generator untuk Λ = 2 Ro. 
 
 
Data Daya, Kecepatan putaran turbin 
dan generator Untuk Λ = 2 Ro 
Dimana:  
VL  = tegangan listrik (Volt) 
IL  = arus listrik (Ampere) 
Nt = kecepatan putaran turbin (rpm) 
Ng= kecepatan putaran generator (rpm) 
 
Analisa  perhitungan  data  hasil  peng-
ujian  di  atas  dapat  ditampilkan  ke  dalam  
bentuk  grafik  untuk  mengetahui  fenomena  
yang  terjadi  pada  daya generator dan  ke-
miringan  poros  turbin  terhadap  jumlah  
beban  lampu  yang  digunakan  yaitu  seba-
gai  berikut: 
 
 
Gambar 5 Grafik  daya  dan sudut  kemiringan  poros  
turbin  terhadap    jumlah beban  lampu  pada  Λ = 2R₀. 
 
Grafik  di atas  menunjukan  bahwa  un-
juk  kerja  terbaik  model  turbin  ulir  yang  
menghasilkan  daya  output  generator  pa-
ling  besar  terjadi  pada   sudut  kemiringan  
30⁰. Dari  sudut  25⁰ - 30⁰  daya  generator 
naik  dan  turun  setelah  sudut kemiringan  
lebih  besar  dari  30⁰  (Ѳ  > 30⁰). 
 
Tabel 3 Data Daya, Kecepatan putaran turbin dan 
generator untuk Λ = 1,2 Ro. 
 
 
  
Analisa  perhitungan  data  hasil  peng-
ujian  di  atas  dapat  ditampilkan  ke  dalam  
bentuk  grafik  untuk  mengetahui  fenomena  
yang  terjadi  pada  daya generator dan  ke-
miringan  poros  turbin  terhadap  jumlah  
beban  lampu  yang  digunakan   pada  Λ = 
1.2R₀  yaitu  sebagai  berikut: 
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Gambar 6 Grafik  daya  dan sudut  kemiringan  poros  
turbin  terhadap     jumlah beban  lampu pada  Λ = 
1,2R₀. 
 
Grafik  di atas  menunjukkan  bahwa  
unjuk  kerja  terbaik  model  turbin  ulir  
yang  menghasilkan  daya  output  generator  
paling  besar  terjadi  pada   sudut  kemi-
ringan  30⁰ juga. Dari  perhitungan  data  ha-
sil  pengujian  di  atas  dapat  dianalisa   bah-
wa  putaran  di  poros  generator  terhadap  
jumlah  beban  lampu, dimana  semakin  be-
sar  pembebanan  lampu  yang  diberikan, 
maka  putaran  poros  generator  juga  akan  
semakin  berkurang.  Dengan  berkurangnya 
putaran  poros  generator  maka  tegangan  
yang  dihasilkan  juga  semakin  berkurang  
sesuai  penambahan  beban  lampu. Hal  ini  
dapat  diilustrasikan  pada  tenaga yang digu-
nakan  untuk  memutar  rotor  adalah  roda  
sepeda.  Jika  roda   berputar, maka  kumpar-
an  atau  magnet  ikut  berputar. 
Analisa  daya  dan  efisiensi  hasil peng-
ujian  di setiap  penambahan  beban lampu 
pada  masing-masing  pitch terhadap  sudut  
kemiringan  poros. 
Dari  data  yang  diperoleh  dari  hasil  
pengujian  di lapangan, dapat diketahui  efi-
siensi  generator  di setiap  penambahan  be-
ban  lampu  pada  masing-masing  pitch  de-
ngan  menggunakan  persamaan  yaitu: 
 
𝜂 =
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100%   
atau  𝜂𝑔 =
𝑃𝑔
𝑃𝑡
× 100% .......................... (13) 
Data  daya  (Pg)  dan  efisiensi  (ηg)  ge-
nerator  di  setiap  penambahan  beban  lam-
pu pada masing-masing  pitch  terhadap  su-
dut  kemiringan  poros  dapat  dilihat  pada  
Tabel 4  berikut  ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4 Data daya  dan efisiensi  generator  hasil 
pengujian tanpa  lampu. 
 
 
 
Analisa  perhitungan  data  hasil  peng-
ujian  di  atas  dapat  ditampilkan  ke  dalam  
bentuk  grafik  untuk  mengetahui  fenomena  
yang  terjadi  pada  daya  dan  efisiensi  hasil  
pengujian  pada  masing-masing  pitch  ter-
hadap  sudut  kemiringan  poros  turbin  pada  
Gambar  4.3  dan  untuk  data  daya  turbin  
dapat  dilihat  pada  lampiran. 
 
 
Gambar  7  Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap  sudut   kemiringan poros tanpa  
lampu. 
 
Dari  grafik  di atas dapat  dianalisa  
bahwa  pada  pitch  1,2R₀ menunjukkan  da-
ya tertinggi  sebesar 6,58 watt pada  sudut 
kemiringan poros 30⁰ dan efisiensi  tertinggi 
pada  pitch  1,2R₀ dengan  sudut kemiringan 
poros 30⁰ yaitu sebesar 84%, dimana perban-
dingan pengukuran daya generator dan daya 
turbin kecil, sehingga didapatkan  nilai efi-
siensi  yang  besar.  
 
Tabel 5.  Data daya  dan efisiensi  generator  hasil 
pengujian satu  lampu. 
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Grafik  dari  data  di  atas  dapat  dilihat  
pada  gambar  8  di  bawah  ini. 
 
 
Gambar 8 Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-ma-
sing  pitch  terhadap  sudut  kemiringan poros dengan 
satu lampu. 
 
 
 
Gambar  9  Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap  sudut  kemiringan poros  de-
ngan satu  lampu. 
 
Dari  grafik  di  atas  menunjukan  bah-
wa  pada pitch 2R₀ memiliki daya  generator  
dan  efisiensi tertinggi  pada  sudut  35⁰,  
dengan  daya  generator  sebesar 4,68 watt  
dan  efisiensi  sebesar 19,56194 %. 
 
Tabel 6 Data daya  dan efisiensi  generator  hasil 
pengujian dua lampu. 
 
 
 
Grafik  dari  data  di  atas  dapat  dilihat  
pada  Gambar  10  di  bawah  ini. 
 
Gambar 10 Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap  sudut  kemiringan poros  den-
gan dua  lampu. 
 
 
Gambar  11 Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap  sudut  kemiringan poros  
dengan dua  lampu. 
 
Dari  grafik  di  atas  menunjukan  bah-
wa  pada  pitch  1,2R₀ memiliki daya  gene-
rator  tertinggi  pada  sudut  30⁰,  dimana  
masing- masing  daya  generator  sebesar 3,1 
watt serta efisiensi  sebesar 6,50678%.Dari  
grafik  efisiensi  dan  sudut  kemiringan  
tiap-tiap  pitch,  terlihat  bahwa  pada pitch  
1,2R₀  menunjukan  efisiensi  tertinggi  pada  
sudut  30⁰. Hal  ini  sama  dengan  hasil  
ukur  tanpa  lampu. Jadi  hasil pengukuran  
di  atas  masih  terdapat  kesalahan-kesalahan  
pengukuran  pada  saat  pengambilan  data  
di  lapangan.  
 
Tabel 7  Data daya  dan efisiensi  generator  hasil 
pengujian tiga  lampu. 
 
 
 
Grafik dari data di atas dapat dilihat 
pada Gambar 12 di bawah ini. 
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Gambar 13 Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap  sudut  kemiringan poros  de-
ngan tiga  lampu. 
 
 
Gambar  13  Grafik  daya  dan efisiensi pada  masing-
masing  pitch  terhadap   sudut  kemiringan poros  de-
ngan tiga  lampu. 
 
Dari  grafik  di  atas  menunjukan  bah-
wa  pada    pitch    1,2R₀  memiliki daya  ge-
nerator  dan  efisiensi   tertinggi  pada  sudut  
30⁰,  dengan  daya  generator  sebesar 1,82 
watt  dan  efisiensi  sebesar 2,55776%. 
 
4.  KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian, maka da-
pat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pada setiap penambahan variasi kemi-
ringan poros, masing-masing model tur-
bin ulir cenderung menunjukkan karak-
teristik yang sama yaitu mengalami 
peningkatan daya dari kemiringan poros 
25º hingga 30º, namun daya yang 
dihasilkan kemudian menurun dari ke-
miringan poros 30º hingga 35º. Daya 
dan Efisiensi tertinggi yang diperoleh 
dari masing-masing jarak pitch model 
turbin ulir dua blade adalah pada 
kemiringan poros 30º.  Semakin  besar  
kecepatan putaran  generator,  maka  se-
makin  besar  gaya  yang  bekerja  pada  
sabuk-puli.  Begitu  juga  dengan  torsi  
(momen  puntir), semakin  besar  daya  
generator,  maka  torsi  yang  ditimbul-
kan  juga  semakin  besar. 
2. Pada pengujian berbeban, secara umum 
model turbin ulir dengan jarak pitch 
1,2Ro memberikan daya yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan model 
turbin ulir dengan jarak pitch 2Ro de-
ngan  daya  generator  sebesar 4,68 watt  
dan  efisiensi  sebesar 19,56194 %. 
Pitch  1,2R₀ menunjukkan  daya terting-
gi  sebesar 6,58 watt pada  sudut kemi-
ringan poros 30⁰ dan efisiensi  tertinggi 
pada  pitch  1,2R₀ dengan  sudut kemi-
ringan poros 30⁰ yaitu sebesar 84% tan-
pa pengujian beban. Efisiensi  generator  
adalah  hasil pembagian  dari  daya  ge-
nerator  dan  daya  turbin  yang  dida-
pat  dari  hasil pengukuran.  Pada peng-
ujian model turbin ulir, semakin  besar  
pembebanan   lampu yang   diberikan, 
maka  putaran generator  juga  akan  se-
makin  berkurang. 
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